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1. Общая информация 

 
 Уровнемеры, указатели уровня поплавковые, серии BNA (далее – изде-

лие) описанные в данном руководстве по эксплуатации, разработаны и 
производятся в соответствии с современным уровнем развития техноло-
гии. Во время производства все компоненты проходят строгую проверку 
на качество и соответствие требованиям защиты окружающей среды. 
Наши системы управления сертифицированы в соответствии с ISO 9001. 

 Данное руководство содержит важную информацию по эксплуатации из-
делия. Для безопасной работы необходимо соблюдать все указания по 
технике безопасности и правила эксплуатации. 

 Соблюдайте соответствующие местные нормы и правила по технике без-
опасности, а также общие нормы безопасности при эксплуатации изде-
лия. 

 Данное руководство по эксплуатации входит в комплект поставки изделия 
и должно храниться в непосредственной близости от него в месте, полно-
стью доступном соответствующим специалистам. Передайте руководство 
по эксплуатации следующему владельцу оборудования или эксплуатиру-
ющей организации. 

 Перед началом использования изделия квалифицированный персонал 
должен внимательно прочитать данное руководство и понять все его по-
ложения. 

 Необходимо соблюдать условия, указанные в документации поставщика. 

 Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 

 Дополнительная информация: 
- адрес в сети Интернет: www.wika.ru  
- соответствующий типовой лист: BNA/LM 10.01 
  

http://www.wika.ru/
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2. Конструкция и принцип действия 

 

2.1 Описание принципа действия 

Работа изделия основана на принципе сообщающихся сосудов. Байпасная камера со-
держит поплавок со встроенным постоянным магнитом. Его положение соответствует 
значению уровня измеряемой жидкости. Роликовые магнитные индикаторы, переклю-
чатели и датчики уровня установлены (опционально) снаружи байпасной камеры и ак-
тивируются магнитным полем. Возможно также измерение уровня волноводным рада-
ром, установленным сверху байпасной камеры. 

Подсоединение или установка этих опций выполняется на предприятии согласно спе-
цификациям/требованиям клиента. Основная конструкция описана в главе 5.3 «Ввод в 
эксплуатацию». Производятся также специальные версии по заказу клиента. 

Изделия могут выпускаться во взрывозащищенном исполнении и одобрены для экс-
плуатации во взрывоопасных зонах (см. действующий сертификат соответствия ТР ТС 
012/2011). 

 

 

2.2 Комплектность поставки 
Сверьте комплектность поставки по накладной. 
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3. Безопасность 

 

3.1 Условные обозначения 

 

 

ОПАСНО! 

... указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не из-
бежать, приведет к серьезным травмам или смерти. 

 

ВНИМАНИЕ! 

... указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 
если ее не избежать, приведет к серьезным травмам или 
смерти. 

 

ОСТОРОЖНО! 

... указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 
если ее не избежать, может привести к легким травмам, по-
вреждению оборудования или представлять угрозу окружа-
ющей среде. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

… указывает на полезные советы, рекомендации и инфор-
мацию, позволяющую обеспечить эффективную и безава-
рийную работу. 

 Информация для оборудования во взрывозащищенном 
исполнении (Ex) 

... указывает на информацию, относящуюся и/или необходи-
мую при использовании оборудования в потенциально 
взрывоопасных зонах. 

 
  



8 Уровнемеры, указатели уровня поплавковые, серии BNA 

 

3.2 Использование по назначению 

Изделия предназначены исключительно для контроля уровня жидких сред. 
Области применения обусловлены допустимыми техническими характери-
стиками и параметрами применяемых материалов. 

 Жидкости не должны быть загрязнены, содержать твердые частицы и 
иметь тенденцию к кристаллизации. Необходимо убедиться, что матери-
алы изделия, контактирующие с измеряемой средой, достаточно устой-
чивы к ее воздействию. Изделие не подходит для использования с дис-
персионными средами, абразивными жидкостями, средами с высокой вяз-
костью и красками. 

 Необходимо соблюдать все эксплуатационные условия, указанные в ру-
ководстве по эксплуатации. 

 Не допускается эксплуатация изделия в непосредственной близости к 
ферромагнитным материалам (расстояние мин. 50 мм). 

 Не допускается эксплуатация изделия в непосредственной близости к 
сильным электромагнитным полям или к оборудованию, которое может 
подвергаться воздействию магнитных полей (расстояние мин. 1 м). 

 Изделия не должны подвергаться сильным механическим воздействиям 
(ударам, изгибам, вибрациям). Изделие разработано и произведено ис-
ключительно для применений, описанных в настоящем руководстве, и 
должно использоваться только соответствующим образом. 

 Для правильного использования требуется соблюдать действующие пра-
вила техники безопасности. 

 Требуется обеспечение соответствия техническим характеристикам, при-
веденным в данном руководстве по эксплуатации. При неправильном об-
ращении или эксплуатации изделия вне его технических характеристик 
следует немедленно вывести изделие из эксплуатации и произвести 
осмотр с привлечением авторизованного сервисного инженера изготови-
теля или непосредственно на производственной базе изготовителя. 

 Сохранение технических характеристик изделия, указанных в эксплуата-
ционной документации, возможно только при эксплуатации изделия в 
строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.  
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Информация для оборудования во взрывозащищенном 
исполнении (Ex) 
Изделия прошли процедуру подтверждения соответствия по тех-
ническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О без-
опасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах». 

Пользователь должен принять к сведению информацию, указан-
ную в действующем сертификате соответствия ТР ТС 012/2011.  

Необходимо соблюдать инструкции по сборке и эксплуатации ком-
плектующих, которые устанавливаться опционально (например, 
датчики уровня, переключатели уровня). 

Изделия разработаны и производятся исключительно для применений, опи-
санных в настоящем руководстве, и должны использоваться только соответ-
ствующим образом. 
Все обязательства производителя аннулируются в случае использования из-
делий не по назначению. 
 

Показатели надежности 
 
Назначенный срок службы изделия – 24 года при условии соблюдения усло-
вий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования, описанных в 
данном руководстве по эксплуатации. 
Назначенный срок хранения – 3 года при условии хранения в заводской упа-
ковке в закрытых помещениях. 
 

Перечень критических отказов, возможных ошибок персонала  
(пользователя), приводящих к аварийным режимам оборудова-
ния, и действий, предотвращающих указанные ошибки 

Критическими отказами являются: 

 Нарушение целостности байпасной камеры. 

 Нарушение функции измерения/контроля уровня. 
 
Возможные ошибки персона: 
Монтаж и установка изделия не в соответствии с настоящим руководством, 
что может привести к некорректной работе изделия. 
Способ устранения: 
- произвести демонтаж изделия; 
- провести монтаж и установку изделия в соответствии с настоящим руковод-
ством. 
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ОПАСНО! 

При работе на емкостях существует опасность отравления 
или удушья. Работы могут выполняться только с использо-
ванием средств индивидуальной защиты (например, 
средств защиты органов дыхания путей, защитной одежды 
и т. д.) 

Емкость, на которой установлено изделие, может быть под 
давлением. Внутри данной емкости могут находиться горя-
чие, ядовитые, коррозионные или взрывоопасные среды. 
Существует риск причинения травм вследствие разбрызги-
вания жидкости. Возможны ожоги кистей, рук, ступней и 
лица, а также химические ожоги, отравление или взрывы. 
Перед открытием емкости необходимо сбросить давление. 

 

Изделия должны использоваться только в соответствии с 
максимальными значениями давления и температуры, ука-
занными на шильдике. Превышение этих параметров может 
привести к сбоям в работе или разрушению изделия, а 
также стать причиной травмы или материального ущерба. 

Все материалы байпасной камеры и поплавка изделия 
должны быть устойчивы к воздействию измеряемой среды. 
Для обеспечения бесперебойной эксплуатации необходимо 
соблюдать максимальные значения, указанные на шиль-
дике изделия. 

Необходимо прикрепить предупреждающую этикетку, кото-
рая четко предупреждает о риске ожогов при температуре 
выше 60 °C на фланцах, трубах, корпусе и т. д. 

 Информация для оборудования во взрывозащищенном 
исполнении (Ex) 
Внимание, угроза взрыва! 
Существует риск наличия потенциально взрывоопасной 
среды в емкости, на которой установлено изделие. Следует 
принять соответствующие меры по предотвращению искро-
образования. Работы в этой области могут выполняться 
только квалифицированным персоналом в соответствии с 
применимыми рекомендациями по технике безопасности. 

  



Уровнемеры, указатели уровня поплавковые, серии BNA 11 

 

3.2.1 Маркировка взрывозащиты 

  

Для модификаций с 
индикатором со 
смотровым окном из 
макролона или плек-
сигласа 

 
 
 

II Ga c IIB T6...T1 X / II Gb c IIB T6...T1 X, 
II Db c IIIC T68°С...T360°С Х  
 
-60 °C ≤ Ta ≤ 68 °C...80 °C 

Для модификаций с 
индикатором со 
смотровым окном 
минерального 
стекла 

 
 
 

II Ga c IIC T6...T1 X / II Gb c IIC T6...T1 X, 
II Db c IIIC T68°С...T360°С Х  
 
-60 °C ≤ Ta ≤ 68 °C...80 °C 

Для всех вышеука-
занных модифика-
ций (опционально) 

 
 
 

II Gc c IIC T6...T1 X, 
II Dc c IIIC T80°С...T440°С Х  
 
-60 °C ≤ Ta ≤ 80 °C 

При определении диапазона температур окружающей среды при эксплу-
атации изделий необходимо также учитывать диапазон температур 
окружающей среды при эксплуатации комплектующих элементов, вхо-
дящих в состав изделий. 
При применении изделий с комплектующими, перечисленными в дей-
ствующем сертификате ТР ТС 012/2011 на изделие, во взрывоопасных 
зонах необходимо учитывать маркировки взрывозащиты, приведенные 
в актуальных сертификатах ТР ТС 012/2011 для данных комплектующих 
для конкретной зоны, в том числе наличие или отсутствие маркировки 
по газу или пыли. 

3.2.2 Перечень стандартов 

ГОСТ 31441.1-2011 
(EN 13463-1:2001) 

Оборудование неэлектрическое, предназначен-
ное для применения в потенциально взрыво-
опасных средах. Часть 1. Общие требования. 

ГОСТ 31438.1-2011 
(EN 1127-1:2007) 

Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предот-
вращение взрыва. Часть 1. Основополагающая 
концепция и методология. 

ГОСТ IEC 60079-14-
2011 

Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирова-
ние, выбор и монтаж электроустановок. 

ГОСТ 31441.5-2011 
(EN 13463-5:2003) 

Оборудование неэлектрическое, предназначен-
ное для применения в потенциально взрыво-
опасных средах. Часть 5. Защита 
конструкционной безопасностью "с". 
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3.2.3 Температурные характеристики и специальные условия безопас-
ного использования 

Для безопасного использования изделия должны соблюдаться следующие 
условия. 

Изделия сами по себе не приводят к повышению температуры. Максималь-
ная температура поверхности изделия, которую следует учитывать, зависит 
от температуры окружающей среды или максимальной температуры среды в 
емкости или максимальной температуры теплоносителя для исполнения с 
обогревающей рубашкой (исполнение BNA-J...C). В качестве максимальной 
температуры поверхности принимается самое большое из этих трех значе-
ний. 

Максимальная температура поверхности не должна превышать приведен-
ные ниже значения в зависимости от температурного класса. 

 Температурные характеристики 
Превышение максимальных значений номинального давле-
ния и температуры, указанных на шильдике, является недо-
пустимым. 

Температур-
ный класс 

Максимальная температура (температура окружаю-
щей среды или температура среды в емкости или 
температура теплоносителя для исполнения с обо-
гревающей рубашкой) 

 

Зоны 0 / 1 

 

Зона 2 

T6 68 °C 80 °C 

T5 80 °C 95 °C 

T4 108 °C 130 °C 

T3 160 °C 195 °C 

T2 240 °C 290 °C 

T1 360 C 440 °C 
 

 
Температура самовоспламенения слоя пыли (минимальная температура вос-
пламенения слоя осажденной пыли) должна быть как минимум на 75 K выше 
максимальной температуры поверхности. Температура воспламенения пыли 
(минимальная температура воспламенения облака пыли) должна быть как ми-
нимум в 1,5 раза выше максимальной температуры поверхности. 

Система подачи теплоносителя для исполнения с обогревающей рубашкой 
(BNA-J...C) не входит в комплектацию изделия. Требуется внешнее решение. 
Следует использовать надежное средство для ограничения температуры теп-
лоносителя в соответствии с необходимой категорией оборудования и темпе-
ратурой поверхности. 
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Очень высокие или низкие температуры и/или высокое давление внутри ем-
кости влияют на параметры безопасности образующихся веществ. Если дав-
ление или температура возникают внутри емкости в не атмосферной зоне (ат-
мосферный диапазон составляет: температура от -20 до +60 °C; давление от 
80 кПа (0,8 бар) до 110 кПа (1,1 бар), то оператор сам должен проверить, какое 
влияние эти условия оказывают на параметры безопасности образующихся 
веществ и какие в результате этого возникают опасности воспламенения. 

Изделия должны быть включены в эквипотенциальное соединение всей уста-
новки. 

Необходимо предотвращать скопление слоя пыли > 5 мм на изделии с помо-
щью соответствующих мер (например, путем регулярной очистки). 

Изделия с маркировкой IIB нельзя использовать в среде газов и паров кате-
гории взрывоопасности IIC. 

Следует избегать воздействия посторонних предметов на внешние части из-
делия, чтобы предотвратить возникновение искр механическим путем и/или 
в результате контакта с горячей поверхностью. 

Светопропускающие элементы не влияют на взрывозащищенность изделия. 

Специальные условия применения «Х». 

Знак «Х» после маркировки взрывозащиты изделий указывает на специаль-
ные условия применения, заключающиеся в следующем: 

– монтаж, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание строго в соот-
ветствии с требованиями, установленными в эксплуатационной документа-
ции изготовителя; 

– максимальная температура поверхности изделий определяется в зависи-
мости от температуры окружающей среды или максимальной температуры 
среды в емкости или максимальной температуры теплоносителя для испол-
нения с обогревающей рубашкой (только для исполнения BNA-J...C). В каче-
стве максимальной температуры поверхности принимается самое большое 
из этих трех (для UTN - двух) значений; 

– соблюдение требований специальных условий применения, указанных в 
технической документации на комплектующее оборудование во взрывозащи-
щенном исполнении. 

Изготовитель должен обеспечить передачу потребителю требований по спе-
циальным условиям безопасного применения вместе с другой необходимой 
информацией. 
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3.3 Ненадлежащее использование 

 
Под ненадлежащим использованием подразумевается любой режим эксплу-
атации, при котором возможно превышение допустимых предельных значе-
ний технических характеристик или который несовместим с используемыми 
материалами. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Травмы персонала в результате ненадлежащего ис-
пользования 
Неправильное использование изделия может привести к 
опасным ситуациям и травмам персонала. 

Не допускается внесение изменений в конструкцию изде-
лия. 

 
Любое использование вне рамок назначения расценивается как ненадлежа-
щее. 
Не используйте данное изделие в устройствах защиты или аварийного оста-
нова. 
 

3.4 Ответственность эксплуатирующей стороны 

Изделие предназначено для коммерческого применения. Поэтому эксплуати-
рующая сторона несет правовые обязательства, касающиеся охраны труда и 
ТБ. 
 
Необходимо неукоснительно соблюдать инструкции по технике безопасно-
сти, приведенные в данном руководстве, а также правила по технике без-
опасности, меры предотвращения несчастных случаев и правила по защите 
окружающей среды для зон, в которых работает изделие. 
 
Для обеспечения безопасной работы изделия эксплуатирующая сторона 
должна обеспечить: 

 регулярное обучение обслуживающего персонала правилам техники без-
опасности и мерам по защите окружающей среды; 

 доведение до сведения соответствующего персонала настоящего руко-
водства по эксплуатации и, в частности, положений о безопасности; 

 соответствие изделия конкретному применению в соответствии с его 
назначением. 
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3.5 Квалификация персонала 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Риск травм при недостаточной квалификации персо-
нала 
Неправильное обращение с изделием может привести к 
значительным травмам или его повреждению. 

 Действия, описанные в данном руководстве по эксплуа-
тации, должны выполняться только квалифицированным 
персоналом, обладающим описанными ниже навыками. 

 
Квалифицированный персонал 
Под квалифицированным персоналом, допущенным эксплуатирующей сто-
роной, понимается персонал, который, основываясь на своей технической 
подготовке, сведениях о методах измерения и управления, опыте и знаниях 
нормативных документов, применимых стандартов и директив, действующих 
в конкретной стране, способен выполнять описываемые действия и самосто-
ятельно распознавать потенциальную опасность. 
 

3.6 Средства индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты квалифици-
рованного персонала от рисков, которые угрожают его безопасности или здо-
ровью в процессе выполнения работ. При выполнении тех или иных работ с 
изделием квалифицированный персонал обязан надевать средства индиви-
дуальной защиты 

Следуйте инструкциям по обеспечению средствами индивидуальной 
защиты, указанным на месте проведения работ! 

Соответствующие средства индивидуальной защиты должны обеспечи-
ваться эксплуатирующей стороной.  



16 Уровнемеры, указатели уровня поплавковые, серии BNA 

 

3.7 Предупреждающая маркировка 
 

Пример шильдика 
 

 

 
 
1 — логотип изготовителя 
2 — кодировка изделия 
3 — материал 
4 — номинальное давление 
5 — испытательное давление 

6 — температура окружающей среды 
7 — серийный номер 
8 — дата изготовления  
9 — маркировка взрывозащиты 

 
Выполняется методом гравировки на металлической пластине размером 
50х80 мм или 30х50 мм, в зависимости от диаметра рабочей камеры. 
Условные обозначения 
 

 

Перед выполнением монтажа и ввода в эксплуата-
цию внимательно изучите руководство по эксплуата-
ции и действующие сертификаты ТР ТС и/или ЕАЭС 
для данного изделия.  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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4. Транспортировка, упаковка и хранение 

 

4.1 Транспортировка 

Проверьте изделие на предмет отсутствия возможных повреждений, кото-
рые могли возникнуть при транспортировке. При обнаружении повреждений 
следует немедленно известить транспортную компанию. 
 

 

ОСТОРОЖНО! 
Повреждения при неправильной транспортировке 
При неправильной транспортировке возможны серьезные 
повреждения изделия. 

 Изучите обозначения на упаковке 

 Осторожно обращайтесь с упаковками 

 

4.2 Упаковка и хранение 

Удаляйте упаковку непосредственно перед вводом изделия в эксплуатацию. 
 
 

5. Пуск, эксплуатация 

 
 Соблюдайте все указания по распаковке изделия, указанные на упаковке.  
 При извлечении изделия из упаковки соблюдайте предельную осторож-

ность! 
 После распаковки проведите внешний осмотр всех деталей на предмет 

отсутствия повреждений. 
 Перед монтажом выполните функциональную проверку. 
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5.1 Функциональная проверка 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Убедитесь в том, что функциональная проверка не запускает ника-
ких случайных процессов. 

 Информация для оборудования во взрывозащищенном 
исполнении (Ex) 
Для функциональной проверки используйте испытательное обору-
дование, которое подходит или одобрено для использования во 
взрывоопасных средах. Проверка может выполняться только ква-
лифицированным персоналом. 

 
 
 Извлеките поплавок, прикрепленный к изделию и снимите транспортиро-

вочную муфту. 

 Удалите с технологических присоединений защитные заглушки. 

 Убедитесь в чистоте и отсутствии механических повреждений уплотни-
тельных поверхностей байпасной камеры изделия . 

 Проверьте размеры присоединений (расстояние между осями) и правиль-
ное положение технологических присоединений на байпасной камере из-
делия. 

 
Проверка роликового магнитного индикатора и магнитного переключа-
теля (в случае его установки) 

Медленно переместите поплавок вдоль роликового магнитного индикатора 
снизу вверх, а затем обратно вниз. Выполните аналогичные действия с до-
полнительными смонтированными магнитными переключателями (в случае 
их установки). Для изделий с изоляцией и роликовыми магнитными индика-
торами из оргстекла, поплавок нужно перемещать вверх и вниз внутри бай-
пасной камеры изделия. 

Для роликовых магнитных индикаторов с промывочными соединениями они 
должны быть герметично закрыты. Соблюдайте руководство по монтажу и 
эксплуатации роликового магнитного индикатора с промывочными соедине-
ниями. 
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5.2 Монтаж 

 
 При установке байпасной камеры из-

делия учитывайте значения момен-
тов затяжки. 

 Смонтируйте изделие, не допуская 
механических напряжений. 

 При выборе монтажных материалов 
(уплотнений, винтов, шайб и гаек) 
учитывайте конкретные условия экс-
плуатации. Необходимо учитывать 
совместимость материала уплотне-
ния с конкретной измеряемой средой 
и ее парами. Кроме того, необходимо 
обратить внимание на соответствую-
щую коррозионную стойкость. 

 
 
T = верхняя часть 
М = межосевое расстояние  
U = нижняя часть 
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Информация для оборудования во взрывозащищенном 
исполнении (Ex) 
Очень высокие или низкие температуры и/или высокое дав-
ление внутри емкости влияют на параметры безопасности 
образующихся веществ. Если давление или температура 
возникают внутри емкости в не атмосферной зоне, то опера-
тор сам должен проверить, какое влияние эти условия ока-
зывают на параметры безопасности образующихся веществ 
и какие в результате этого возникают опасности воспламене-
ния. 

Изделия должны быть включены в эквипотенциальное со-
единение всей установки. 

Необходимо предотвращать скопление слоя пыли > 5 мм на 
изделии с помощью соответствующих мер (например, путем 
регулярной очистки). 

Изделия с маркировкой IIB нельзя использовать в среде га-
зов и паров категории взрывоопасности IIC. 

Химические реакции или процессы самовозгорания могут 
происходить только от самой среды, а не от изделия. Опе-
ратор обязан принять во внимание и предотвратить опас-
ность воспламенения в самой среде. 
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Установка поплавка 

 Очистите поплавок от посторонних материалов на участке в районе уста-
новленной внутри поплавка магнитной системы. 

 Снимите нижний фланец (7) и вставьте поплавок (6) в байпасную камеру 
изделия у ее основания (отметка top (вверх) или видимая отметка в верх-
ней части поплавка) 

 Установите уплотнение (9) на нижний фланец. Замените нижний фланец 
и установите его на место при помощи болтов (8). 

 

5.3 Ввод в эксплуатацию 

 
Если изделие оборудовано отсечными клапанами между технологическими 
присоединениями и емкостью, выполните следующие действия: 

 подсоедините фитинги сброса и вентиляции к изделию; 

 медленно откройте отсечной клапан на верхнем технологическом присо-
единении; 

 медленно откройте отсечной клапан на нижнем технологическом присо-
единении. При попадании жидкости в байпасную камеру изделия, попла-
вок всплывет вверх. Магнитная система, установленная внутри поплавка, 
активирует элементы роликового магнитного индикатора, поворачивая их 
со светлой стороны на темную. Текущий уровень наполнения будет виден 
после окончания процесса выравнивания жидкости между емкостью и 
байпасной камерой изделия; 

 при вводе в эксплуатацию опционально установленных комплектующих 
(например, датчики уровня, переключатели уровня)  необходимо соблю-
дать требования соответствующих руководств по монтажу и эксплуата-
ции; 

 эквипотенциальное соединение 
Изделие должно быть подключено к системе выравнивания потенциалов 
установки. 
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Байпасный указатель уровня с обогревающей рубашкой 

В конструкции данного изделия байпасная камера находится внутри другой 
камеры (трубы). Образовавшееся пространство между ними позволяет 
нагретой жидкости или пару (теплоносителю) проходить через два соедине-
ния. Используемые материалы должны быть рассчитаны на эти условия. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Обогревающая рубашка изделия может использоваться 
только в соответствии с максимальными значениями дав-
ления и температуры. 

 Информация для оборудования во взрывозащищенном 
исполнении (Ex) 
Чтобы исключить риск взрыва, устанавливаются следующие 
требования к эксплуатации и теплоносителю. 

1. Система подачи теплоносителя в исполнении с обогре-
вающей рубашкой (BNA-J...C) не входит в комплектацию 
изделия. Требуется внешнее решение. Следует исполь-
зовать надежное средство для ограничения темпера-
туры теплоносителя в соответствии с необходимой ка-
тегорией оборудования и температурой поверхности. 

2. Путем постоянного мониторинга и операционного кон-
троля оператор должен следить за тем, чтобы темпера-
тура возгорания, указанная в пункте 1, не превышалась. 
При этом также необходимо учитывать значения темпе-
ратуры, возникающие в результате химических реакций. 

 
Подсоединение опционально установленных комплектующих к изде-
лию 

При подсоединении комплектующих (например, датчики уровня, переключа-
тели уровня) к изделию должны соблюдаться соответствующие максималь-
ные параметры по взрывозащите. Необходимо соблюдать применимые пра-
вила или положения, касающиеся использования по назначению. Подсоеди-
нять можно только те комплектующие, которые допущены к применению в 
данных условиях эксплуатации. Необходимо проверять сертификаты. 
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6. Неисправности 

 

 

В приведенной ниже таблице указаны наиболее часто 
встречающиеся неисправности и корректирующие дей-
ствия. 

 

Неисправность Причина Корректирующее дей-
ствие 

Изделие невозможно 
установить на предна-
значенную для него 
точку монтажа на ем-
кости 

Технологическое присо-
единение изделия не со-
ответствует технологи-
ческому присоединению 
емкости. 

Требуется модифика-
ция емкости 

Возврат на завод-изго-
товитель 

Повреждение технологи-
ческого присоединения 
со стороны емкости 

Восстановление 
резьбы или замена кре-
пежной муфты 

Повреждение монтаж-
ной резьбы изделия 

Возврат на завод-изго-
товитель 

Межосевое расстояние 
технологических присо-
единений емкости  
не соответствует межо-
севому расстоянию из-
делия 

Возврат на завод-изго-
товитель 

Технологические присо-
единения расположены 
не параллельно друг 
другу 

Возврат на завод-изго-
товитель 
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ОСТОРОЖНО! 

Травмы персонала, повреждение оборудования и 
угроза для окружающей среды 

Если указанные выше меры не привели к устранению неис-
правности, немедленно выключите изделие. 

 Сбросьте давление и заблокируйте изделие от случай-
ного включения. 

 Свяжитесь с производителем. 

 При необходимости возврата следуйте указаниям, при-
веденным в разделе 8.2 «Возврат». 

 
 

7. Техническое обслуживание и очистка 

 

7.1 Техническое обслуживание 

При правильной эксплуатации изделие не требует обслуживания и не изна-
шивается. Однако необходимо проводить его визуальный осмотр в рамках 
регулярного технического обслуживания и включать в испытание емкости 
под давлением. 

 

ОПАСНО! 
При работе на емкостях существует опасность отравления 
или удушья. Работы могут выполняться только с использо-
ванием средств индивидуальной защиты (например, 
средств защиты органов дыхания путей, защитной одежды 
и т. д.) 

Ремонт может выполняться только производителем изделия. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Безопасная эксплуатация изделия может быть обеспечена 
только при использовании оригинальных комплектующих и 
запасных частей производителя изделия. 
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7.2 Очистка 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
Травмы персонала, повреждение оборудования и 
угроза для окружающей среды 
Неправильная очистка может привести к травмам персо-
нала, повреждению оборудования и возникновению угрозы 
для окружающей среды. Остатки измеряемой среды в де-
монтированном изделии могут представлять опасность для 
персонала, оборудования и окружающей среды. 

 Промойте и очистите демонтированное изделие.. 

 Примите необходимые меры предосторожности. 

1. Перед очисткой отсоедините изделие от источника создания давле-
ния и отключите его от источника электропитания соответствующие 
комплектующие (в случае их установки). 

2. Осторожно очистите изделие влажной тканью. 
3. Не допускается попадание влаги на электрические соединения! 

 

 

ОСТОРОЖНО! 
Повреждение оборудования 
Неправильная очистка может привести к повреждению из-
делия! 

 Не используйте агрессивные моющие средства. 

 Не используйте для очистки твердые и острые пред-
меты. 
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8. Демонтаж, возврат и утилизация 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Травмы персонала, повреждение оборудования и угроза 
для окружающей среды в результате воздействия остат-
ков измеряемой среды 
Остатки измеряемой среды в демонтированном изделии могут 
представлять опасность для персонала, оборудования и окру-
жающей среды. 

 Используйте необходимые средства защиты 

 Промойте или очистите демонтированное изделие для за-
щиты персонала и окружающей среды от воздействия 
остатков измеряемой среды. 

 

8.1 Демонтаж 

Выполнение демонтажа допускается только после полного сброса давления 
и отключения электропитания системы! 
При необходимости емкость следует опорожнить. 
 
 

8.2 Возврат 

Промойте или очистите демонтированное изделие для защиты персонала и 
окружающей среды от воздействия остатков измеряемой среды. 

 

Информация по возврату содержится в разделе «Сервис» 
на сайте местного представительства нашей фирмы. 

 
 

8.3 Утилизация 

Нарушение правил утилизации может нанести ущерб окружающей среде. 
Утилизация компонентов изделия и упаковочных материалов должна осу-
ществляться экологически целесообразно в соответствии с местными пред-
писаниями по обращению с отходами и утилизацией.  
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9. Технические характеристики 

9.1 Технические характеристики (для взрывоопасных зон 0 и 1 по 
газу; 21 по пыли) 

BNA Материал Макс. 
давле-
ние, 
бар 

Макс.  
температура, 
°C 

Компактное исполне-
ние, модель BNA-C…C 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti) 

40 -196 ... +150 

Стандартное исполне-
ние, модель BNA-S…C 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +360 

Исполнение для высо-
кого давления, модель 
BNA-H…C 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

400 -196 ... +360 

Исполнение для 
cжиженного 
газа/KOPlus,  
модель BNA-L…C 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

25 -196... +300 

Специальные матери-
алы, 
модель BNA-X…C 

Нержавеющая сталь 6Mo 
1.4547 (UNS S31254) 

250 -29 ... +360 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti) с внутренним покры-
тием E-CTFE*, ETFE* или 
PTFE*  
* антистатическая защита 

16 в зависимости 
от среды 

Титан 3.7035 64 -60 ... +360 

Хастеллой C276 (2.4819) 160 -29 ... +360 

Исполнение с обогре-
вающей рубашкой,  
модель BNA-J…C 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

64 -196... +360 
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9.2 Технические характеристики (для взрывоопасных зон 2 по 
газу; 22 по пыли) 

BNA Материал Макс. 
давле-
ние, 
бар 

Макс.  
температура, 
°C 

Компактное исполне-
ние, модель BNA-C…C 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti) 

40 -196 ... +150 

Стандартное исполне-
ние, модель BNA-S…C 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +440 

Исполнение для высо-
кого давления, модель 
BNA-H…C 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

400 -196 ... +440 

Исполнение для жид-
кого газа/KOPlus,  
модель BNA-L…C 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

25 -196 ... +300 

Специальные матери-
алы, 
модель BNA-X…C 

Нержавеющая сталь 6Mo 
1.4547 (UNS S31254) 

250 -29 ... +440 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti) с внутренним покры-
тием E-CTFE*, ETFE* или 
PTFE*  
* антистатическая защита 

16 в зависимости 
от среды 

Титан 3.7035 64 -60 ... +440 

Хастеллой C276 (2.4819) 160 -29 ... +440 

Исполнение с обогре-
вающей рубашкой,  
модель BNA-J…C 

Нержавеющая сталь 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

64 -196 ... +440 
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9.3 Структура обозначения изделия 

BNA- 

Номер поля Код Описание 

Исполнение 

1 

C Компактное 

S Стандартное 

H Высокое давление 

L Сжиженный газ/KOPlus 

X Специальные материалы 

J Обогревающая рубашка 

Двойная байпасная камера (опционально) 

2 D Двойной полый профиль/DUPlus 

Модули директивы PED 

3 

00 
Надлежащая инженерная практика 
PED не применяется 

A1 Модуль А 

A2 Модуль А2 

BC Модуль B+C2 

BD Модуль B+D 

GE Модуль G 

Дополнительные требования по сертификации  

4 
 

Нет 

C Есть (включая ТР ТС 012/2011) 

 

 (1)  (2)  (3)  (4)  

Тип: BNA-       C  
         

 

Пример: 
BNA-S00C 

 

Структура кодировки изделия: 
 

BNA-Y1-Y2-Y3-Y4-Y5-Y6-Y7-Y8 
Y1 –  параметры фланцев 
Y2 –  опционально установленный датчик уровня (в случае отсутствия датчика, данный раздел 

не указывается) 
Y3 –  межцентровое расстояние 
Y4 –  параметры (размеры) байпасной трубы 
Y5 –  параметры магнитного роликового индикатора 
Y6 -  опционально установленный переключатель уровня (в случае его отсутствия, данный раз-

дел не указывается) 
Y7 –  параметры поплавка 
Y8 –  указание на взрывозащищенное исполнение 
 
Каждый раздел вида «Y1» может содержать в себе несколько символов. 

 

Дополнительные технические данные см. в типовом листе для BNA номер LM 10.01.  
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